1. 低压配电箱是否在招标范围内？如含低压配电箱的元器件招标文件无品牌要求，是由投标人自行选择品牌还是有特殊要求？
回复：除甲方给定的清单外，其余低压配电箱在招标范围内
2. 招标文件低压框架断路器未做品牌要求，是否由投标人自行选择还是有特殊要求？
回复：按甲方提供的品牌选择
3. 招标文件：5.3.4各栋楼的配电箱；除消防排烟风机控制箱和消防水泵控制箱甲方已外包给消防单位，不在本次招标范围内。是否图纸里面含“排烟风机”、“送风机”和“泵”字样的配电箱都由消防单位实施，不包含在招标范围内。请明确具体界限。
回复：未端消防控制箱由消防单位实施，其余电力实施。
4. 招标文件5.2.2变压器1 SCB12-400 10/0.4 /0.23KV ，变压器2 SCB12-630 10/0.4 /0.23KV 。图纸上变压器容量为SCB12-1000 和SCB12-1250。具体以哪个为准。
回复：以招标文件为准
5. 图纸上要求所有回路均需通过通讯链接云平台及用电大数据达到遥控、遥信、遥测、遥视功能，通过云平台的智能化综合管理系统使整个配电系统达到智能运维、能耗管理、手机APP协同等。是否需要按图纸备注要求执行，配备运行后台和云管平台。
回复：按图纸要求实行智能监控
6. 低压补偿未配置电抗器，是否需配置请明确。
[bookmark: _GoBack]回复：按要求配置电抗器。
未明确的品牌如下：
低压框架断路器: 常熟CW3系列、上海人民RMW3系列、许继低压XJDW1系列
低压配电箱核心设备品牌
塑壳: 常熟CM5、上海人民RMM2、许继低压XJDM1
微断: 常熟CH3N、上海人民RMC2、许继低压DZ131
双电源: 常熟CAP2、上海人民RM Q6、许继低压XJDQZ2
隔离开关:泰永MG1系列，良信NDG2系列，人民RMMG1系列
浪涌保护器: 常熟CM5、上海人民RMM2、许继低压XJDM1

